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ANUNT de INTENTIE privind ACHIZITIA de
Trusa de masurat Descarcatori sub tensiune in cadrul
Planulul National de Redresare si Rezilienta

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport “Smart” SA -Sucursala
Timisoara, avand ca obiect de activitate mentenanta retelei electrice de transport, organizeaza consultarea
pietei, in vederea pregatirii achizitiei de : ,, Trusa de masurat Descarcatori sub tensiune’, in cadrul
proiectului finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta .

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret nominative/
neangajante in conformitate Specificatiile Tehnice atasate prezentului Anunt si cu urmatoarele conditii:

- Anuntul are scopul efectuarii unui studiu de piata

- Specificatiile din Anexa sunt preliminare si se accepta oferte de aparate cu caracteristici cuprinse in
cadrul intervalului, acolo unde sunt date plaje de valori

- Se accepta si variante alternative superioare

- Limba de redactare: romana

- Sursa de finantare: fonduri europene

- Valabilitate oferta: minim 90 zile

Ofertele vor fi transmise prin e-mail la urmatoarele adrese: cecilia.tulvan@smart-tm.ro
tiberiu.popa@smart-sa.ro pana la data de 16.02.2024, ora 10:00.

Pentru informatii suplimentare, va puteli adresa la: Serviciul Comercial Administrativ Arhiva, tel. 0256
406195.
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Anexa 1
Date tehnice
Trusa de masurat descéarcitori sub tensiune
Nr. | Trusa de masurat descarcatori Ceri Date tte r;m(ci:e Observatii
crt sub tensiune arinth ienae de
: furnizor
1 Date generale
1.1 | Trusd de m&surat descarcator Da/nu Da
sub tensiune - echipament
1.2 Componenta curent [mA] Da/nu Da
2 | Conditii tehnice Da
Aparatul trebuie s& masoare
urmatori parametri
2.1 | Valoare efectiva - le Da/nu Da
2.2 | Valoare efectivd corectats - lec Da/nu Da
2.3 | Valoare de varf - Iv Da/nu Da
2.4 | Valoare de varf corectata - Ive Da/nu Da
2.5 | Valoare armonica 3 - 13 Da/nu Da
2.6 | Valoare armonica 3 corectata - Da/nu Da
13¢
2.7 | Valoare efectivd curent total — It Da/nu Da
2.8 | Valoare componenta rezistiva - Ir Da/nu Da B
2.9 | Valoare componenta rezistiva Da/nu Da o
corectata - Irc
2.7 | Ecran LCD color minim 4.3" Da/nu Da
2.8 | Temperatura de operare: Da/nu Da
-10°C...+50°C
2.9 | Temperatura de depozitare: Da/nu Da
-20°C... +70°C
2.10 | Alimentare 12-18 VDC sau 115- Da/nu Da
230 VAC 50-60Hz
2.11 | Capacitate de functionare: minim [ Da/nu Da
| 8 ore
| 2.12 | Timp incarcare: max 1.5 ore Da/nu Da
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; | Date tehnice prns
Nr. | Trusa de masurat‘descarcatorl Cerinte l garantate de Observatii
crt. sub tensiune 1 furritzar
2.,13 | Curentul rezistiv 0 — 9000 pA Da/nu Da |
2.14 | Acuratete: +5% Da/nu Da 1l
2.15 | Sonda portabild: 0-5 Vac Da/nu SEE o ]
2.16 | Curentul total de scurgere al Da/nu Da
descércétoarelor 200 — 16000 pA
(descarcétoare cu oxid de metal)
3 Accesorii obligatorii |
3.1 | Carcasd de transport _Da/nu Da Ak
3.2 | Cablu alimentare, Da/nu Da o LB
3.3 | Test report Da/nu Da
3.4 | Manual de utilizare programare | Da/nu Da
romand si/sau englezi

3.5 |Limba de afisare/ operare/ | Da/nu Da
programare  romana  si/sau
engleza

4. | Alte cerinte H
4.1 | Etalonare (calibrare)/verificare Da/nu Da

metrologicé /realizatd de céatre
producétor acreditat )
5. | Garantii - asistentd tehnica |
5.1 | Termen de garantie minim 24 r Da/nu Da
! luni o
9.3 | Asigurarea serviciilor de garantie | Da/nu | da
de un executant autorizat de ,
furnizor cu retea de service in ,
Romania J l
i e | | i S
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